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БУЧАНСЬКЛ РДЙОrПrД ФIЛIЯ
МIКРОБIОЛОГIЧНА ЛЛБОРАТОРIЯ

Вул. Лiсова, 24, смт. Ворзель, Бучанський район, КиiЪська область, 08297
E-mail: ses*lror@ukr,rret" тел: 0445808503, Код еЩРПОУ 3S5690З 1

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи вимiрювань вимогам дстУ ISO t00I2:2005 }lb06_004212022 влд07
вересня 2022 року, чинний до 0б вересня 2025 року.

ПРОТОКОЛ ВИIIРОБУВАНЬ ЛЬ 357/163 вiд 04.08.2023р.
Мiкробiологiчнпй контроль якостi питноi води

Найменуванпя зразка: вода пrгна-0,5л
Замовнпк: ТОВ <Петропавлiвське>> згiдно Угодш }Ф б/13 вiд 06.01.2023р.
Мiсце вiдбору зразка:вул. Ярослава Мулрогооl-А (ДIЗ <<Малятко>>)

.Щата та час вiдбору зразка:02.08.2023р. 9:00год.

.Щата та час доставкп зразка: 02.08.2023р. 11:00год.
Мета вппробовування: вiдповiднiсть вимогам .ЩСанПiн 2.2.4-171-10 кГiгiенiчнi вимоги до води
питноi', призначеноТ для споживання людиною)
.Щатп проведенпя випробовувань: 02.08.2023р._04.08.23р.
Результати випробовувапь: наведенi в таблицi

*результати стосуються лише зрzвка який був переданий ilля випробування,
*повний або частковий передрук проюколу без дозволу Бучанськоi районноi фiлii ОЦКrЖ МОЗ> заборонясгься.
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11 Загальне мiкробне
число при t-З7'С

<50 КУо/см' 6 ДСТУ 6222:2002 не визначасться Вiдповiдас

Заг,альнi колiформнi
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Не догrускаrоться в
l 00см3

не виявлено дсту ISo 9308-
l:2005 не визначаеться

Вiдповiдае

Е. coli Не догryскаються в
1 00смз

не виявлено мв l0.2.1_1lз-2005
не визначаеться

Вiдповiдас

Ентерокок Не догrускаються в
100см3

не виявлено ДС'ГУ '7899:2-2000
не визначаеться

Вiдповiдас
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