
,

MIHICTEPCTBO ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я
дЕржАвнА устлновл <киiвськrй оьлдсниri цЕнтр контролю тА
проФIлАктики хвороБ MIHIcTEгсTBA охорони здоров,я укрдirшtо

БУЧАНСЬКД РДЙОННД ФIЛIЯ
МКРОБIОЛОГFIНЛ ЛЛБОРЛТОРIЯ

вул. Лiсова, 24, смт. Ворзель, Бучанський район, КиiЪська область, 08297
E-mail: sеs.*Ьоr(Фukг.пеt. т9д: 044580850З, Код еДРПОУ 3856903l

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи вимiрювань вимогам ДСТУ lSO 10012:2005 Jt&Oб-0042l2022 вlд07
вересня 2022 року, чинний до 06 вересня 2025 року.

IIРОТОКОЛ ВИIIРОБУВ АНЪ Лit 440/243 вiд 1 4.09.2 023 р.
Мiкробiологiчний кOшгроль якостi пптноi води

Найменування зразка: вода питна-0,5л
Замовник: ТОВ <<Петропавлiвське>> згiдно Угоди ЛЪ 6/13 вiд 0б.01.2023р.
Мiсце вiдбору зрлtка: пр. Софiiвський,2б (жк <dlразькпfu>)

/|ата та час вiдбору зразка: 1 1.09.2023р. 9:00год.

.Щата та час доставки зразка: 11.09"2023р. 11:00год.
Мета випробовування: вiдповiднiсть вимогам,,ЩСанПiн 2.2.4-171-10 кГiгiенiчнi вимоги до води
питноТ, призначеноТ для споживання людиною)

,,Щати проведення випробовувань: 11.09.2023р.-14.09.23р.
Результати випробовувань: наведенi в таблицi
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ДСТУ 6222:2002 не визначаеться Вiдповiдас

лсту ISo 9308-
l:2005

не визначаеться
Вiдповiдас

мв 10.2.1_1lз-2005
не визначаOться

Вiдповiдас

ДСТУ 7899:2-2000 не визначаеться
Вiдповiдае

Глушак Л.В,

О.М. Рпбачук
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*повний або часжовий передрук rlрот0колу без дозвол}, Бучаноькэi районноТ фiлii ДУ <КиiЪський ОЦКПХ МОЬ заборонясгься.
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