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СвiдоцтвО про вiдповiднiсть системи вимiрювань вимогам дстУ ISO 10012:2005 }Ё06-0042/2022 влд07
вер€сня 2022 року, чинний до 0б вересня 2025 року.

IIРОТОКОЛ ВИIIРОБУВАНЬ Лt 555/ 317 вiд 13.12 .2023р.
Мiкробiологiчнпй контроль якостi пптноI води

Найменувапня зразка: вода питна-0,5л.
Замовник: ТоВ <Петропавлiвське>> згiдно Угоди J\t 6/13 вiд 0б.01.2023р.
Мiсце вiдбору зразка:вул. Ярослава Мулрогооl-А (ДIЗ <<Малятко>>)

.Щата та час вiдбору зразка.- 11.12.2023р. 9:00год.
,Щата та час доставкп зразка: l1.12.2023p. 11:00год.
Мета випробовУвапня: вiдповiднiСть вимогаМ.ЩСанПiн 2,2.4-171-10 <Гiгiенiчнi вимоги до води
питноi, призначеноi для споживанtul людиною)
.Щати п роведепня ви пробовуван ь : LL.12.2023 p.-l3.12.22.23 р.
Результати випробовувапь: наведенi в таблицi

Jt Назва показника,
одиниця вимiрювання

Вшrлога Н,Щ Результати
випробувань

Позначення Н,Щ на
методи випробувань

невизначенi
сть
вимiрювання
/прш,tiтка

Висновок
(вiдповiднi
сть Н,Щ)

l 2 J 4 5 6
,7

Загальне мiкробне
число rтри t-З'7"С

<50 KYO/cMj 5 КУо/см' ДСТУ 6222:2002 Не
визначаеться

Вiдповiдае

Загальцi колiформнi
бактерiТ

Не допускаються в
100см3

не виявлено
в 100смз

ДСТУ ISO 9308-1:2005 Не
визначасться

Вiдповiдае

Е. coli Не допускаrоться в
l 00смз

не виявлено
в l00cM3

мв l0.2.1_11з-2005 Не
визначаеться

Вiдповiдае

Ентерокок Не догцrскаються в
100смз

не виявлено
в 100смз

ДСТУ '7899:2-2000 Не
визначаеться

Вiдповiдае

кишковi гельмiнти
кltiтини, яйця,

лиtlинки
це допускаються в
50 дм'

клiтини,
яйця,

лиrlинки
не виявленi в
50 дм3

Методичнi вказiвки. МВ
1 0, l0.2. 1-071 -00. CalriTapHo-

паразито.ltогiчl.ti
дослiдження води питноi.

Не
визначаеться

Вiдповiдае

ОЦКID( МОЬ заборонясгься.

lз]

*результати стосуються лише зразкц якиi дл випробування.
*повний або частковий передрук протокоJry
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