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Ворзельський пiдрозлiл

Вiддiлення санiтарпо-гiгiснiчноi лабораторii
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи вимiрювань вимогам дсту ISo 10012-2005

J\Ъ06-0043/2022 вiд 07,09 .2022 р.

протокол випробування на органолептичнi та фiзико-хiмiчнi показники

лъ б1 вiд ll 15 ll березня 2024р.
Вода питна, flсанПiН "m!;;iййБ;пе.lностiта oKpeMi показники якостi

питнот води в умовах военного стану та надзвичайних ситуацiях iншого

Найменування зразка та Н.Щ характеру" затв, Наказом МоЗ УкраТни NъбвЗ вiд 22,04.2022 р,

гiвка, вул. ABiaTopiB, 41аМiсце вiдбору

Мета вiдбору

Найменування

Угода l9l13 вiд ||.01.2024

вододжерела Ме ввiдний колодязь в булинку, вул. Шкiльна, 10

Щата i час вiдбору зразка l3.03.2024 р. 09-35 год,

ffaTa i час доставки зразка 1з.03.2024 р. 11-00 гол,

!ати проведення випробування 13.0з. - 15.03,2024 р,

додатковi вiдомостi Проба доставлена замовником

назва показника
одиницi
вимiру

Вимоги по

нд
Фактичне
знаLlенI-1я

Похибка
вимiрювання

Н! на методи

випробувань

Вiдмiтки про

вiдповiднiст
ь

Запах при 200С бали 1J 1 ДСТУ EN 1420-1:2004 вiдповiдас

Присмак при 200С баlм <-J 0 ДСТУ EN 1420-1:2004 вiдповiдае

Забарвленiсть Град. s35 )) )5 + 2,25 ДСТУ ISO 7887:2003 вiдповiдае

Каламутнiсть нок <]5 0,45 * 5,41 ДСТУ ISO 7887:200З вiдповiдае

рН од. рН 6,5-8,5 7 ,15 + 0,00 дсту 40,77-2001 вiдповiдас

BMicT залiза мг/дм3 <1,0 0,20 + 2,02 мвв 081/12_0175-05 вiдповiдас

BMicT aMiaKy мг/дм3 <2,6 0,48 + 1,25 мвв 081/12-0106_0з вiдповiдае

BMicT нiтритiв мг/дм3 <1 1 0,03 + 2,90 ДСТУ ISO 6777:200З вlдповlдас

Загальна жорсткiсть имо.ltь/дм <70 4,49 + 0,56 ДСТУ ISO 6059:2003 вiдповiдас

BMicT хлоридiв мг/дмj 5350 i6,1з +.2,20 ДсТУ 929'7:2001 вiдповiдас

окиснiсть мг/дм3 <ýо )\) + з,l7 мвв лъ01/02-0212022 вiдповiдас

Сульфати мг/дм3 <500,0 ?0 55 + 0,98 мвв JNЪO1/02-0з12022 вiдповiдас

Сухий залишок мг/дмЗ 51 500 270,00 + 0,00 мвв 081/l2-0109-03 вiдповiдас
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Фториди мг/дм3 <1,5 0,|2 + з,28 МВВ NsO1/02-0512022 вiдповiдас

Лужнiсть загальна имоль/дм <6,5 3,3 8 + 1,4B ДСТУ ISO 996З-1:200 вiдгrовiдае

Гiдрокарбонати мг/дм3 <200,0 102,94 + 1,48 ДСТУ ISO 9963- l :200 вiдповiдае

Каrьцiй мг/дм3 25 -75 бз,6з + 0,00 ДСТУ ISO 6058:2003 вiдповiдас

Магнiй мг/дмЗ 10-50 15,96 + 1,90 ДСТУ ISO 6059:2003 вlдповlдас

FIатрiй+калiй *г/дм3 <200,0 50,80 5,47 розрахунковий метод вiдповiдае

Марганець
,4мг/дм s0,05 0,0l + 6,67 ДСТУ ГОСТ 49'74:201, вiдпсlвiдас

BMicr хлоl]у мг/дм5 <0,05 0,3 8 + 5,71 ДСТУ lSO 7393-3:200, вiдповiдае

Результати стосуються лише зразкiв, rцо були вiдiбранi та випробуванi.

Дослiдження проводила:
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ffиректор
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