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E-mail: ses.,bor@uki,,]et, тел: 044580850з, Код СДРПоу з85690з l

Свiдоцтво про вiдповiднiсть систейи вимiрювань вимогам дстУ lSO 10012:2005 Nь06-0042l2022 ыд07

вересня 2022 року, чинне до 06 вересня 2025 року,
ВОРЗЕЛЬСЬКИЙ ПЦРОЗДIЛ

Вiмiлення мiкробiологiчноI лабораторii

IIРоТокоЛВиIIРоБУВлньJ{Ь64l56вiд15.03.2024р,
Мiкробiологiчний контроль якостi питноi води

Найменування зразка: вода питна-0,5л
Замовник: ТОВ <Петропавлiвське> згiдно Угоди Ns 19/13 вiд 1 1.01.2024р.

Мiсце вiдбору зразка: вул. Борщагiвська,28-А

,Щата та час вiдбору зразка: 13. 0з. 2024р.9:00 год,

,Щата та час доставки зразказ 13. 0з. 2024р. l1:00 год,

Й"r" вппробову."rr"ri вiдповiднiсть вимогам ,ЩСанПiн 2.2,4-1'71-10 <ГiГiеНiЧНi ВИМОГИ ДО ВОДИ

питноi, призначеноi для споживанЕя людиною)

,Щатп проВедепня вппробовувань: 1 3. 0з. 2024 р,,1 5, 0З, 2024 р,

Результати вшпробовувапь: наведенi в таблицi

ль Назва показника,
одиниця

Вимога НЩ Резупьтати
випробрань

Позначення НЩ на
методи випробувань

невизначенiсть
вимiрювання
/ппимiтка

Висновок
(вiдповiднi
сть НД)

l 2 J 4 5 6 1

Загальне мiкробне
число при t-З'|"С

<50 КУо/см' 6 КУо/см' ДСТУ 6222:2002 не визначаеться Вiдповiдас

Загальнi колiфqрмнi
бактерiТ

Не допускаються в
100см'

не виявпено
в 100смз

дсту ISo 9308-
1:2005

не визначаеться
Вiдповiдае

Е. coli Не догryскаються в
1 00см'

не виявлено
в l00смз

мв l0.2.1-1l3-2005 не визначасться
Вiдповiдае

Ентерокок Не догтускаються в
1 00см'

не виявлено
в 100см3

ДСТУ 7899:2-2000 не визначаеться
Вiдповiдае

-резрЙати стосуються й-е зразка який був переданий для випробування,
*повний або частковиЙ передрук npo-*orry без.лозволу Бщ4вявкоtфнноi фiлii,Щу <КиlЪський оцкID( МОЗ> заборонясгься,

Зiневич Л.П.

О.М. Рибачук.Щпректор

Ф 14.5-01-в24 Реdакцiя М2 Bid 01.0 !,2024р Сmорiнка 1 з l

Виконавець: лаборант з


