
MIHICTEPCTBO ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я УКРАiНИ
дЕрждвнд устдновд (киiвськиЙ оБлдсний цшнтр контролю тд
проФIлдктики хвороБ мIнIстЕрствд охорони здоров,я укрдiни"

БУЧАНСЬКА РАЙОННА ФIЛIЯ

вул. Семашка, 3-а, селище Боролянка, Киiвська областьо 07801, тел, (044)5808503

e.mail: ses Ьоr@ukr.поt" код еДРПОУ 38569031

Ворзельський пiдроздiл
Вiддiлення санiтарно-гiгiснiчноi лабораторii

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи вимiрювань вимогам дсту ISo t0012-2005

Ns06-0043/2022 вtд07 .09.2022 р,

протокол випробування на органолептичнi та фiзико-хiмiчнi показники

Ns 42 вiд ll 20 ll березня 2024
7-10 "Гiгi l вим

найменування зразка та Нд призначеноi для споlкивання людиною"

Мiсце вiлбору проб TOIB "Петропавлiвське"l с. П.П.Борщагiвкаl вул, ABiaTopiB,41a

Мета вiдбору Угода 19/1З вiд 1|.01.2024

Мережа, апарат для
А

очищеннЯ води, с. П.П.Борцагiвка, вул, Львiвська, 1-

Найменування вододжерела

Дата i час вiдбору зразка

/{ата i час доставки зразка

19,0З.2024 р. 10-40 год,

19.03.2024 р. 1 1 -20 год.

Щати проведення випробування l9.03_20,0з,2024 р

Щодатковi вiдомостi Пробадоставленазамовником

назва показLlика
Одиницi
вимiру

Вимоги по
нд

Фактичне
значення

Похибка
вимiрювання

%

НЩ на методи
випробувань

Вiдмiтки про

вiдповiднiсть

Запах при 200С бали а2 0 ДСТУ EN l420- l :2004 вiдповiдас

l lрисмак при 200С бали s2 0 ДСТУ EN 1420-1:2004 вiдповiдае

Забарвленiсть град.
=20

0 + 0,00 ДСТУ lSO 7887:2003 вiдповiдае

Каламутнiсть нок <2,4 0,00 + 0,00 ДСТУ ISO 7887:2003 вiдповiдае

рН од.рН б,5-8,5 6,5 8 + 0.00 дсту 4071-2001 вiдповiдас

мвв 081/l2-0175-05 вiдповiдас
BMicT за-пiза мг/дм3 <0,2 0,01 + 0,00

BMic,T aMiaKy мг/дм3 <0.5 0,02 t 0,00 мвв 081/12-0l06-03 вiдповiдас

BMicT нiтритiв мг/дмЗ <0,5 0,00 + 0()0 ДСТУ ISO 6777:2003 вiдповiдас

Загальна )I(opcTKlcTb ммоль/дм3 S7.0 1,10 + 0,00 дсту ISo Фщ9?991 вiдповiдас

BMicT хлоридiв мг/дм3 s250 зz,44 + 1,09 ДСТУ 929'l:200'7 вiдповiдае

окиснiсть мг/дм3 <ý0 1,18 + з,з9 мвв M01/02-0212022 вiдповiдас

Сульфати мг/дм3 <250,0 3,83 t 5,26 мвв ль01/02-0312022 вiдповiдае

Сухий залишок мг/дм3 s1 000 110 + 0,00 мвв 08l/12-0109-0з вiдповiдас
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Фториди мг/дм3 <1,5 0,05 + 0,00 мвв M0l102-05/2022 вiдповiдас
JIyiKHicTb загальна ммоль/дмЗ <6,5 l"3 t 0,00 ДСТУ ISO 9963-1:200 вiдповiдае
Кислота вугiльна мг/дм3 <200,0 39,65 t 0,00 ДСТУ ISO 9963-1:200 вiдповiдас
Кальцiй мг/дм3 25 -75 14,0з + 0,00 ДСТУ ISO 6058:2003 вlдповlдас
Магнiй мг/дмЗ l0 - 50 4,86 + 0,00 ДСТУ lSO 6059:2003 вiдповiдас
Натрiй+калiй мг/дмз <200,0 15,19 t з,66 розрахунковий метод вiдповiдас

Результати стосуються лише зразкiв, що були вiлiбран

/|ослiдження проводила: --. Д€24/

Завiдувач caHiTapHo_
гiгiснiчною лабораторiсю

[иректор

i та випробуванi.

Ганна ДОНЧЕНКО

Олександр РИБдLIук
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